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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная учета количества

электрической энергии - АИИС КУЭ «ПС 500 кв Балашовская» предназначена для измерения

активной и реактивной энергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения

и отображения информации.

Областью применения данной АНИС является коммерческий учёт электроэнергии на ПС

500 кВ Балашовская ОАО «ФСК ЕЭС» по утвержденной методике выполнения измерений

количества электрической энергии.

ОПИСАНИЕ

АНИС состоит из измерительных каналов (далее IOК), включающих следующие средства

измерений:

- измерительные трансформаторы тока (ТТ) по ГОСТ 7746-2001;

- измерительные трансформаторы напряжения (ТН) по ГОСТ 1983-2001;

- многофункциональные счетчики электрической энергии в соответствии с ГОСТ

26035-83 и ГОСТ 30206-94.

Перечень измерительных каналов, входящих в состав А1/IИС, с указанием непосредственно



измеряемой величины, наименования ввода, типов и классов точности средств измерений, входящих

в состав ИК, номера регистрации средства в Государственном реестре средств измерений

представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень ИК АИИС КУЭ
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Принцип работы АИИС КVЭ заключается в следующем.



Данные от первичных преобразователей электроэнергии (трансформаторов тока и

напряжения) попадают на счетчики электрической энергии, далее со счётчиков по цифровым

интерфейсам (EIA485) передаются по выделенным проводным линиям на УСПД. Данные об

энергопотреблении из УСПД по основному (TCP/IP) и резервному (Гонец) каналу связи поступают

на сервер сбора данных МЭС Центра.

Результаты измерений для каждого интервала измерения и ЗО-минутные данные

коммерческого учета соотнесены с текущим московским зимним временем. Результаты измерений со

счетчика (без учета коэффициентов трансформации ТТ и ТН) передаются в Вт/ч с точностью до

второго знака.

Для защиты метрологических характеристик измерительной системы от

несанкционированных изменений (корректировок) предусмотрен многоступенчатый доступ к

текущим данным и параметрам настройки системы (электронные ключи, индивидуальные пароли и

программные средства для защиты файлов и базы данных).

Структурная схема АИИС представленана рис.1.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики АИИС представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Основные технические характеристики

Х!!Х!! ИК Наименование характеристики Значение

Номинальный ток первичный (IHl) 400 А
вторичный (lH2) 5А

Диапазон тока первичного (11) 20 ..480 А
вторичного (12) 0.25 ..6 А

Номинальное напряжение первичное (UH\) 10000 gt
вторичное (UH2) 100 gt

Диапазон напряжения первичного (О!) 9000 ..11000 gt
вторичного (02) 90 ..110gt

Коэффициентмощностиcos Ф (sin ср) 0.8 .. 1.0

Номинальная нагрузка тт 10 ВА

Допустимый диапазон нагрузки тт 3.75 ..10 ВА

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки ТТ 0.8 .. 1.0
.•..... Номинальная нагрузка тн 75 ВА

Допустимый диапазон нагрузки ТН 18.75 ..75 ВА

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки ТН 0.8 ..1.0

Доверительные границы допускаемой относительной погрешности

результата измерений количества активной электрической энергии

при доверительной вероятности 0,95:
coscp=l coscp=O.,8 coscp=O,51 I /

5w = ±1,1· \ 52 +52 +52 +52 +52 + L:'j +5:с1 u е ~ с.о. j=\
- в точке диапазона тока 11 = 0,05·IH, ±1.84 ±2.45 ":4.49

- В точке диапазона тока 1\ = 0,2 -Гн, ±1.16 ±1.16 ±2.39

- в точке диапазона тока 1\ = 1,0 -Гн, ±О.98 ±1.13 ±1.73

- в точке диапазона тока 1\ = 1,2 -Гн, ±О.98 ±1.13 ±1.73

Доверительные границы допускаемой относительной погрешности

результата измерений количества реактивной электрической

энергии при доверительной вероятности 0,95:
sil1ср=О,б Sil1cp=O,87ii ~ Н1·Jii' +д' + д' +д' +д' +±, +д'w , ] l! е пл с.о. С.] ус

]=\

- В точке диапазона тока 1\ = 0,05·IH, ±2.37 ±2.29

- в точке диапазона тока 1\ = 0,2 ·IH\ ±1.63 ±1.60

- в точке диапазона тока 1\ = 1,0 -Тн, ±1.46 ±1.44

- в точке диапазона тока 1, = 1,2 -Гн, ±1.46 ±1.44

2
Номинальный ток первичный (lH!) 400 А

вторичный (IH2) 5А

Диапазон тока первичного (1\) 20 ..480 А
вторичного (12) 0.25 ..6 А

Номинальное напряжение первичное (Он \) 10000 gt
вторичное (ОН2) 100 gt

Диапазон напряжения первичного (О \) 9000..11000 \11
вторичного (02) 90 ..11О gt

Коэффициент мощности cos (j) (sin ср) 0.8 .. 1.0
Номинальная нагрузка ТТ 10 ВА
Допустимый диапазон нагрузки ТТ 3.75 ..10 ВА

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки ТТ 0.8 .. 1.0
Номинальная нагрузка ТН 75 ВА
Допустимый диапазон нагрузки ТН 18.75..75 ВА

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки ТН 0.8 .. 1.0



J
J

ешности

энергии

coscp=l coscp=O,8 coscp=O,5

±1.84 ±2.45 ±4.49

±1.16 ±1.16 ±2.39

±О.98 ±1.13 ±1.73

±О98 ±1.13 ±1.73

е:шности

ой

sil1cp=O,6 Sil1Cp=O,87

±2.37 ±2.29

±1.63 ±1.60

±1.46 ±1.44

±1.46 ±1.44

'1\) 750 А
'12) lА

\) 37.5 ..900 А
2) 0.05 ..1.2 А

н.) 110000 \R
Н2) 100 \R

1) 99000 ..121000\R
2) 90 ..110\R

0.8 .. 1.0
30ВА

7.5 ..30 ВА

Т 0.8 .. 1.0
400ВА

100..400 ВА

Н 0.8 ..1.0
ешности

энергии

coscp=l coscp=O,8 coscp=O,5

±1.91 ±2.52 ±4.59

±1.27 ±1.27 ±2.56

±1.11 ±1.28 ±1,97

±1,11 ±1.28 ±1.97

яцности

й

sil1cp=O,6 sil1cp=O,87

±2.43 ±2.35

±1.73 ±1.69

±1.56 ±1.54

±1.56 ±1.54

1) 1~5~A1)

) 37.5 ..900 А

т

т

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества активной электрической

при доверительной вероятности 0,95:

I I

г; = ±l,l., 512 + 5(~ + 5~ + 5~Тl + 5;0 + L ~J +5:е
/=1

- в точке диапазона тока 11 = 0,05·1Нl

- В точке диапазона тока 11 = 0,2 -Гн,

- в точке диапазона тока 1\ = 1,0 -Тн,

- В точке диапазона тока 11 = 1,2 -Тн,

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества реактивной электричесю

энергии при доверительной вероятности 0,95:

I I

5w =±l,l.~ 52 52 + 52 52 52 L 2 52/ + и е + пл + е,О. + С,} + УС
/=1

- В точке диапазона тока 11 = 0,05'IНl

- В точке диапазона тока 11 = 0,2 -Тн,

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 -Тн,

- В точке диапазона тока 1] = 1,2 -Тн,

.. Номинальный ток первичный (1]
вторичный (1]

Диапазон тока первичного (I
вторичного (I

Номинальное напряжение первичное (U
вторичное (U

Диапазон напряжения первичного (1
вторичного (1

Коэффициент мощности cos ер (sin ер)

Номинальная нагрузка ТТ

Допустимый диапазон нагрузки ТТ

Допустимое значение cos СР2 во вторичной цепи нагрузки

Номинальная нагрузка ТН

Допустимый диапазон нагрузки ТН

Допустимое значение cos Фз во вторичной цепи нагрузки

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества активной электрической

при доверительной вероятности 0,95:
3 I I

5w =±1,1., 5} +5(~ +5~ +5~, +5;0 + L~} +5:с
/=1

- в точке диапазона тока 11 = 0,05'IНl

- В точке диапазона тока 11 = 0,2 ·IНl

- в точке диапазона тока 1! = 1,0 -Гн,

- В точке диапазона тока 1! = 1,2 -Тн,

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества реактивной электрическо

энергии при доверительной вероятности 0,95:

I

5w =±1,1.~5} +5(~ +5~ +5~" +5е
2

0 + L~} +5~c
}=1

- в точке диапазона тока 11 = 0,05'lн]

- В точке диапазона тока 11 = 0,2 -Гн,

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 -Тн,

- В точке диапазона тока 11 = 1,2 -Гн,

4
Номинальный ток первичный (lи

вторичный (Тн

~ " .,v",. v \'Т



2) 0.05 ..1.2 А

н.) 11000091
Н2) 10091
[ ,) 99000 ..12]00091
(2) 90 .. ]1091

0.8 .. 1.0
30 ВА
7.5 ..30 ВА

Т 0.8 .. 1.0
400 ВА
100..400 ВА

'н 0.8 ..1.0
ешности

энергии

coscp=l coscp=O,8 coscp=O,5

±1.92 ±2.53 ±4.60

±129 ±1.29 ±2.57

±1.13 ±1.30 ±1.98

±1.13 ±1.30 :1,1.98

ешности

)й

Sil1cp=O,6 siшр=О,87

±2.44 ±2.36

±1.74 ±1.71

±1.58 ±1.56

±1.58 ±1.56

[]) 750 А

2) ]А

[) 37.5 ..900 А
) 0.05 ..1.2 А
[]) 11000091
12) 10091

1) 99000 ..12100091
2) 90 ..11О 91

0.8 .. 1.0
30 ВА
7.5 ..30 ВА

Т 0.8 .. 1.0
400 ВА
100..400 ВА

Н 0.8 .. ].0
япности

энергии

coscp=l coscp=O,8 coscp=O,5

±1.91 ±2.53 ±4.59

:1:1.27 ±1.27 ±2.57

±1.11 ±1.29 ±1.97

±1.11 ±1.29 ±1.97

f

J
J

э

с

т

т

э

11

11

г

г

[

U
U

L
L

вторичного (

Номинальное напряжение первичное (
вторичное (

Диапазон напряжения первичного (
вторичного (

Коэффициент мощности cos Ф (sin Ф)

Номинальная нагрузка ТТ

Допустимый диапазон нагрузки ТТ

Допустимое значение cos СР2 во вторичной цепи нагрузки'

Номинальная нагрузка ТН

Допустимый диапазон нагрузки ТН

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки'

Доверительные границы допускаемой относительной ПОГ1

результата измерений количества активной электрическо]

при доверительной вероятности 0,95:

I

5w = ±l,l· ~ 52 +52 +52 +52 +52 + 2::) +5:с1 u е ~ с.о.

j=l

- в точке диапазона тока 11 = 0,05·IH]

- В точке диапазона тока I[ = 0,2 -Гн,

- в точке диапазона тока 1] = 1,0 -Гн,

.""" - В точке диапазона тока 1] = 1,2 -Гн.

Доверительные границы допускаемой относительной поп

результата измерений количества реактивной электрическ

энергии при доверительной вероятности 0,95:

I

в; =±1,1.~5} +5[~ +5~ +5~I +5(20 + 2::) +5:с
j=l

- в точке диапазона тока 1] = 0,05·IH,

- В точке диапазона тока I[ = 0,2 -Гн,

- в точке диапазона тока I[ = 1,0 -Гн,

- В точке диапазона тока I[ = ],2 -Гн,

5
Номинальный ток первичный (I

вторичный (1
Диапазон тока первичного (I

вторичного (I
Номинальное напряжение первичное (U

вторичное (U

Диапазон напряжения первичного (1
вторичного (1

Коэффициент мощности cos Ф (sin Ф)

Номинальная нагрузка ТТ

Допустимый диапазон нагрузки ТТ

Допустимое значение cos СР2 во вторичной цепи нагрузки'

Номинальная нагрузка ТН

Допустимый диапазон нагрузки ТН

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки'

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества активной электрической

при доверительной вероятности 0,95:

i

8 ~±11)8'+8'+8'+8' +8' 2:2 82
W , 1 U е пл с.о. + С.) + ус

I~]

- В точке диапазона тока 1] = 0,05·IH]

- В точке диапазона тока 1, = 0,2 -Тн,

- в точке диапазона тока I[ = 1,0 -Гн,

- В точке диапазона тока 1] = 1,2 -Тн,



Доверительные границы допускаемой относительной погрешности

результата измерений количества реактивной электрической

энергии при доверительной вероятности 0,95:
siпср=О,б sincp==O,87

1

5w =±1,1.~ 5} +5(; +5~ +5;11 +5с
2

() + L~) +5)~c
)=1

- в точке диапазона тока I[ = 0,05·IH1 :1:2.44 ±2.35

- в точке диапазона тока 11 = 0,2 -Тн, ±1.73 ±1.70

- в точке диапазона тока I[ = 1,0 Тн, ±1.56 ±155

- в точке диапазона тока 11 = 1,2 -Гн, ±1.56 ±1.55

Номинальный ток первичный (Тн.) 750 А
вторичный (IH2) lА

Диапазон тока первичного (11) 37.5 ..900 А
вторичного (12) 0.05 ..1.2 А

Номинальное напряжение первичное (ИН1) 11000091
вторичное(ИН2) 10091

Диапазоннапряжения первичного(О1) 99000.. 12100091
вторичного(l~z) 90 .. 11091

Коэффициентмощности cos ф (sin Ф) 0.8 .. 1.0
-

Номинальная нагрузка ТТ 30 ВА

Допустимый диапазон нагрузки ТТ 7.5 ..30 ВА
со

Допустимое значение cos ф2 во вторичной цепи нагрузки 1=[ 0.8 .. 1.0

Номинальная нагрузка ТН 400 ВА

ДопустимыйдиапазоннагрузкиТН 100 ..400 ВА

Допустимоезначение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки 1JH 0.8 ..1.0

Доверительные границы допускаемой относительной погрешности

результата измерений количества активной электрической энергии

при доверительной вероятности 0,95:
coscp=1 coscp=O,,8 coscp=O,5

б I 1

5w =±1,1.~ 5} + 5(; + 5~ + 5;/1 + 5с
2

() + L~) +5:1
)=1

- в точке диапазона тока 11 = 0,05·IH1 ±1.91 ±2.52 ±4.59

- в точке диапазона тока 11 = 0,2 -Тн, ±1.26 ±1.26 ±2.56

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 ·IH[ ±1.10 ±128 ±1.97

- в точке диапазона тока 11 = 1,2 ·IH1 ±1.10 ±1.28 ±1.97

Доверительные границы допускаемой относительной погре:шности

результата измерений количества реактивной электрической

энергии при доверительной вероятности 0,95:
siпср=О,б sincp=O,87) ,5 = + 11. 52 + 52 + 52 + 2 2 + 2 2

W -, 1 и 8 5nл +5с о L1.) +5ус
/=1

- в точке диапазона тока 11 = 0,05·IH] ±2.43 ±2.35

- в точке диапазона тока 11 = 0,2 -Гн, ±1.73 ±1.69

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 ·IH1 ±1.56 ±1.54

- в точке диапазона тока 11 = 1,2 -Тн, ±1.56 ±1.54

7
Номинальный ток первичный (Тн.) 750 А

вторичный (1Н2) lА

Диапазон тока первичного (11) 37.5 ..900 А
вторичного (12) 0.05 ..1.2 А

Номинальное напряжение первичное (Ин\) 110000 iR
вторичное (ИН2) 10091

Диапазон напряжения первичного (О [) 99000.. 12100091
вторичного (02) 90 ..11091

Коэффициентмощности cos ф (sin Ф) 0.8 .. 1.0
Номинальная нагрузка ТТ 30ВА

Допустимый диапазон нагрузки ТТ
-

7.5 ..30 ВА

Допустимое значение cos ф2 ВО вторичной цепи нагрузки 1:[ 0.8 .. 1.0
Номинальная нагрузка ТН 400 ВА



Допустимый диапазон нагрузки ТН 100..400 ВА

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки ТН 0.8 ..1.0

Доверительные границы допускаемой относительной погрешности

результата измерений количества активной электрической энергии

при доверительной вероятности 0,95:
coscp=l coscp=O,8 coscp=O,51

8w =±1,1.~812 +8~ +8~ +8~I' +8(~(} +I ~} +8~c
1=]

- в точке диапазона тока 1] = 0,05·1н[ ±1.91 ±2.52 ±4.59

- в точке диапазона тока 1[ = 0,2 -Тн, ±1.27 ±1.27 ±2.56

- в точке диапазона тока 1] = 1,0 ~н] ±1.11 ±1.28 ±1.97

- в точке диапазона тока 1] = 1,2 ·lн] ±1.11 ±1.28 ±1.97

Доверительныеграницы допускаемой относительнойпогрешности

результата измерений количествареактивной электрической

энергии при доверительнойвероятности 0,95:
Sil1cp=O,6 Sil1cp=O,87

i5w ~ ±1,1)15; + i5~ + i5~ + 15';' + 15;0 +i:;} +15:,
J=]

- в точке диапазона тока 1[ = О,О5·1НI ±2.43 :!=2.35

- В точке диапазона тока 1] = 0,2 -Гн, ±1.73 ±:1.69

- В точке диапазона тока 1] = 1,0 ·lн] ±1.56 ±1.54
-

- в точке диапазона тока 1[ = 1,2 Тн, ±1.56 ±1.54

Номинальныйток первичный (IH]) 750 А
вторичный (IН2) lА

Диапазон тока первичного (11) 37.5 ..900 А
вторичного (11) 0.05 ..1.2 А

Номинальное напряжение первичное (инI) 11000091
вторичное (И~[2) 10091

Диапазон напряжения первичного (IJ 1) 99000 ..12100091
вторичного (1~2) 90..110 91

Коэффициент мощности cos CD (sin Ф) 0.8 .. 1.0
Номинальная нагрузка ТТ 30 ВА
Допустимый диапазон нагрузки ТТ

-
7.5 ..30 ВА

Допустимое значение cos СР2 во вторичной цепи нагрузки ТТ 0.8 .. 1.0
Номинальная нагоузка ТН 400 ВА
Допустимый диапазон нагрузки ТН 100..400 ВА
Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки ТН 0.8 ..1.0
Доверительные границы допускаемой относительной погрешности

результата измерений количества активной электрической энергии

при доверительной вероятности 0,95:
8

i5w ~ ±1,1 )15; +3,; + 3~ +3;;, +3"0
I

coscp=l coscp=O,8 coscp=O,5

+I ~] + 8:с
J~]

- В точке диапазона тока 1] = О,О5·1НI ±1.91 ±2.52 :С4.59

- В точке диапазона тока 1] = 0,2 -Гн, ±1.26 ±1.26 ±2.56

- в точке диапазона тока 1] = 1,0 -Тн, ±l.lO ±128 ±197

- в точке диапазона тока [1 = 1,2 -Гн. ±l.lO ±128 ±1.97

Доверительныеграницы допускаемойотносительнойпогрещности

результата измерений количествареактивнойэлектрической

энергии при доверительнойвероятности0,95:
Sil1cp=O,61 sincp=O,87

в; =±1,1.~8} +8~ +8~ +8;, +8с
2()

+I ': +8:с
j=]

- в точке диапазона тока 1] = 0,05·1н[ ±2.43 ±2.35

- в точке диапазона тока 11 = 0,2 -Тн. ±1.72 ±1.69

- в точке диапазона тока [] = 1,0 ·lн[ ±1.56 ±1.54

- в точке диапазона тока 1[ = 1,2 '[н] ±156 ±1.54

1 тг v
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е

)

)

о

н

н

-12) ]А

,) 37.5 ..900 А
2) 0.05 ..1.2 А

Н1) 11000091
Н2) 10091
)]) 99000 ..12100091
)2) 90 .. ]1091

0.8 .. ].0
30ВА

7.5 ..30 ВА

ГТ 0.8 .. 1.0
400 ВА
100..400 ВА

Н 0.8 ..1.0
ешности

энергии

coscp=l coscp=0,8 coscp=0,5

±1.91 ±2.52 ±4.59

±I.26 ±126 ±2.56

±I.I0 ±128 ±I.97

±1.10 ±I.28 ±I.97

ешности

й

siпср=О,б sincp=0,87

±2.43 ±2.35

±1.72 ±1.69

±1.56 ±1.54

±1.56 ±I.54

1) 750 А
2) 1А

) 37.5 ..900 А
) 0.05 .. ].2 А

1) 110000 \Н

2) 10091

1) 99000 ..12100091
2) 90 ..11091

0.8 .. 1.0
30 ВА
7.5 ..30 ВА

Т 0.8 .. ].0
400 ВА
100..400 ВА

Н 0.8 ..1.0
:шности

энергии

coscp= 1 coscp=0,,8 coscp=0,5

±191 :1::2.53 ±4.59

±J.27 ±I.27 ±2.57

±1.1] ±I.29 ±I.98

±l.I] ±I.29 ±1.98

н

-1

г

вторичный (1]

Диапазон тока первичного (1
вторичного (1

Номинальное напряжение первичное (И

вторичное (И

Диапазон напряжения первичного (1
вторичного (1

Коэффициент мощности cos Ф (sin ер)

Номинальная нагрузка ТТ

Допустимый диапазон нагрузки ТТ

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки ']
Номинальная нагрузка ТН

Допустимый диапазон нагрузки ТН

Допустимое значение cos СР2 во вторичной цепи нагрузки'

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества активной электрической

при доверительной вероятности 0,95:
I 1

5w = ±l,l., 52 +52 +52 +52 +52 + L;j + 5:сJ u е u с.о.

Н

- в точке диапазона тока 1, = 0,05·1н,

- В точке диапазона тока 1, = 0,2 -Гн,

- в точке диапазона тока 1, = 1,0 -Гн,

- В точке диапазона тока 1, = 1,2 -Гн,

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества реактивной электрическ

энергии при доверительной вероятности 0,95:
I 1

5w = ±l,l· ~ 52 52 + 52 52 52 L 2 52
J + U е + пл + с.о. + С.} + ус

/=1

- В точке диапазона тока 1, = 0,05·1Нl

- В точке диапазона тока 11 = 0,2 -Гн,

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 -Тн,

- В точке диапазона тока 11 = 1,2 -Гн.

10
Номинальный ток первичный (1

вторичный (1!
Диапазон тока первичного (1]

вторичного (1
Номинальное напряжение первичное (И

вторичное (И

Диапазон напряжения первичного (1
вторичного (t

Коэффициент мощности cos Ф (sin <Р)

Номинальная нагрузка ТТ

Допустимый диапазон нагрузки ТТ

Допустимое значение cos <Р2 во вторичной цепи нагрузки Т

Номинальная нагрузка ТН

Допустимый диапазон нагрузки ТН

Допустимое значение cos <Р2 во вторичной цепи нагрузки Т

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества активной электрической

при доверительной вероятности 0,95:

в; ~±1,1,~0,' +0,; +o~ +0;, +0;,
1

+ L;j +5:с
j~!

- в точке диапазона тока 11 = 0,05·1н]

- В точке диапазона тока 11 = 0,2 ·IНl

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 -Гн,

- В точке диапазона тока 11 = 1,2 -Гн.



о

ешности

ой

sil1<р=О,б sil1<p'=O,87

±2.44 ±2.35

±1.73 ±1.70

±1.57 ±1.55

±1.57 ±1.55

11) 750 А
12) 1А

1) 37.5 ..900 А
2) 0.05 ..1.2 А

и.) 110000 ~
f(2) 100 ~
]) 99000.. 121000 ~

J2) 90 ..110~
0.8 .. 1.0
30 ВА
7.5 ..30 ВА

"Т 0.8 .. 1.0
400 ВА
100..400 ВА

'н 0.8 ..1.0
.ешносги

энергии

coscp= 1 cos<p=O,,8 cos<p=O,5

±1.91 ±2.52 ±4.59

±1.27 ±1.27 ±2.56

±l.ll ±1.28 ±1.97

±l.ll ±1.28 ±1.97

ешности

й

sil1<р=О,б Sill<p=O,87

±2.43 ±2.35

±1.73 ±1.69

±1.56 ±1.54

±1.56 ±1.54

1) 750 А
2) 1А

) 37.5 ..900 А
) 0.05 ..1.2 А

1) 110000 ~
2) 100 ~

1) 99000 ..121000~
2) 90..110~

0.8 .. 1.0
30 ВА
7.5 ..30 ВА

Т 0.8 .. 1.0
400 ВА

u

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества реактивной электрическ

энергии при доверительной вероятности 0,95:
Г I

8w =±l,l,~ 82 82 82 82 82 + L 2 + 82
1 + и + 8 + пп + е.о е.) ус

Н

- в точке диапазона тока 11 = 0,05· 1Н1

- В точке диапазона тока 1[ = 0,2 -Гн,

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 -Гн,

- В точке диапазона тока 11 = 1,2 -Гн,

Номинальный ток первичный (11
вторичный (11

Диапазон тока первичного (1
вторичного (1

Номинальное напряжение первичное (ИI

вторичное (И

Диапазон напряжения первичного (
вторичного (l

Коэффициент мощности cos ф (sin ер)

Номинальная нагрузка ТТ

Допустимый диапазон нагрузки ТТ

Допустимое значение cos (j)2 во вторичной цепи нагрузки 1
Номинальная нагрузка ТН

Допустимый диапазон нагрузки ТН

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки 1
Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества активной электрической

при доверительной вероятности 0,95:
11 I I

8yv = ±l,l· ~ 82 +82 +82 +82 +82 L 2 821 и 8 м с.о. + С) + ус
J~l

- В точке диапазона тока 1] = 0,05·1Нl

- В точке диапазона тока 1{ = 0,2 -Гн,

- в точке диапазона тока 1[ = 1,0 -Гн,

- В точке диапазона тока 1[ = 1,2 -Гн,

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества реактивной электричесю

энергии при доверительной вероятности 0,95:

д" ~ ±1,1)д; +д(; + д,: +д,~ +д;д +±;}+ д:,
/~1

- в точке диапазона тока 1] = О,05·1н]

- В точке диапазона тока 11 = 0,2 ·lн]

- в точке диапазона тока 1{ = 1,0 -Гн,

- В точке диапазона тока 1] = 1,2 -IHI

12
Номинальный ток первичный (lн

вторичный (lн

Диапазон тока первичного (11
вторичного (12

Номинальное напряжение первичное (Ин

вторичное (Ин

Диапазон напряжения первичного (О

вторичного (О

Коэффициент мощности cos ер (sin ер)

Номинальная нагрузка ТТ

Допустимый диапазон нагрузки ТТ

Допустимое значение cos Фз во вторичной цепи нагрузки Т

Номинальная нагрузка ТН



н

Н

J
J

100..400 ВА

'Н 0.8 ..1.0
ешности

энергии

coscp=1 coscp=O,8 coscp=O,5

±1.91 ,\:2.52 ±4.59

±1.26 ±1.26 ±2.56

±I.IO ±1.28 ±1.97

±l.IO ±1.28 ±1.97

ешности

й

sil1cp=O,6 sil1cp=O,87

±2.43 ±2.35

±1.72 ±1.69

±1.56 ±1.54

±1.56 ±1.54

1) 750 А
2) lА

1) 37.5 ..900 А
) 0.05 ..1.2 А

1) 11000091
2) 10091

1) 99000..121000 91
2) 90 .. 11091

0.8 .. 1.0
30 ВА
7.5 ..30 ВА

Т 0.8 .. 1.0
400 ВА
100..400 ВА

Н 0.8 ..1.0
:шности

энергии

coscp=1 coscp=O,,8 coscp=O,5

±1.91 ±2.52 ±4.59

±1.26 ±1.26 ±2.56

±I.I! ±!.28 ±1.97

±I.I! ±1.28 ±1.97

:шности

й

siпср=О,6 sincp=O,87

±2.43 ±2.35

±1.73 ±1.69

±1.56 ±1.54

:/-,1.56 ±1.54

1750А

н

{

г

о

е

о

Допустимый диапазон нагрузки ТН

Допустимое значение cos СР2 во вторичной цепи нагрузки 1
Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества активной электрической

при доверительной вероятности 0,95:
I I

5w = ±l,l· ~ 5} +5(~ +5~ +5~Il +5с
2

0 + I =1 + 5:с}=1
- В точке диапазона тока 11 = 0,05·1н[

- В точке диапазона тока 1[ = 0,2 -Тн,

- В точке диапазона тока 11 = 1,0 -Тн,

- В точке диапазона тока 11 = 1,2 -Гн,

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества реактивной электрическ

энергии при доверительной вероятности 0,95:

О. ~ ±l,l· Jo,' +o~ +0;' +o~ +8;'0 +t; j +8~

- в точке диапазона тока 1[ = 0,05·1н[

- В точке диапазона тока 11 = 0,2 ·IН1

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 ·IН1

- В точке диапазона тока 11 = 1,2 -Тн,

Номинальный ток первичный (1]'
вторичный (11

Диапазон тока первичного (1
вторичного (1

Номинальное напряжение первичное (И

вторичное (И

Диапазон напряжения первичного (1
вторичного (1

Коэффициент мощности cos CD (sin ср)

Номинальная нагрузка ТТ

Допустимый диапазон нагрузки ТТ

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки l!
Номинальная нагрузка ТН

Допустимый диапазон нагрузки ТН

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки l
Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества активной электрической

при доверительной вероятности 0,95:
13 I

5w =±1,l.~5} +5(~ +5~ +5~, +5[20 + I =! +5:с1=1
- в точке диапазона тока 11 = 0,05.(Н1

- В точке диапазона тока l ] = 0,2 ·IН1

- в точке диапазона тока l ] = 1,0 -Гн,

- В точке диапазона тока 11 = 1,2 -Гн,

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества реактивной электрическ

энергии при доверительной вероятности 0,95:

I

з; =±1,l.~5} +5(~ +5~ +5~11 +5[20 + I=I+5:с
}=1

- в точке диапазона тока 11 = 0,05·1Нl

- В точке диапазона тока 11 = 0,2 ·IН1

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 -Гн,

- В точке диапазона тока 1] = 1,2 -Тн,

u U /Т.

l't гтзтс \1Г



coscp=1 coscp=O,8 coscp=O,5

coscp=1 coscp=O,8 coscp=O,5

±2.35

±1.54

±1.54

±169

sincp=O,87

±1.91 ±2.52 ±4.59

±1.27 ±1.27 ±2.56

±1.11 ±1.28 ±1.97

±1.11 ±1.28 ±1.97

±1.91 ±2.53 ±4.59

±1.27 ±1.27 ±2.57

±1.11 ±129 ±1.98

±1.11 ±1.29 ±1.98

100 ..400 ВА

100..400 ВА

0.8 .. 1.0

400ВА

30 ВА
7.5..30 ВА

7.5 ..30 ВА

0.8 .. 1.0

400 ВА

30ВА

±1.56

sincp=O,6

±1.56

±1.73

±2.43

[) 99000..1210001}{
2) 90 ..11О 1}{

) 37.5 ..900 А
) 0.05 ..1.2 А

Н 0.8 ..1.0

Т 0.8 .. 1.0

[) 110000 1}{
[2) 100 1}{

эшности

энергии

ешности

энергии

JI ) 99000 ..1210001}{
J2) 90 ..1101}{

~I) 1100001}{
~2) 100 1}{

'Т 0.8 .. 1.0

'Н 0.8 .. 1.0

ешности

ой

1) 37.5 ..900 А
2) 0.05 ..1.2 А

вторичный (If

Диапазонтока первичного (I
вторичного (1

Номинальное напряжение первичное (UI
вторичное (UJ

Диапазон напряжения первичного (l
вторичного(l

Коэффициентмощности cos ЧJ (sin Ф)

Номинальная нагрузка ТТ

Допустимый диапазон нагрузки ТТ

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки 1
Номинальная нагрузка ТН

Допустимый диапазон нагрузки ТН

Допустимое значение cos (Р2 во вторичной цепи нагрузки "]
Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества активной электрической

при доверительной вероятности 0,95:

I

5w =±1,1.~5} +5(; +5~ +51~' +5;0 + :L;j +5:с
j~1

- в точке диапазона тока 1[ = 0,05·1н]

- В точке диапазона тока 1[ = 0,2 -Гн,

- в точке диапазона тока l ] = 1,0 -Тн,

- В точке диапазона тока I[ = 1,2 -Гн,

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества реактивной электрическ

энергии при доверительной вероятности 0,95:

I

5w =±l,l· ~5} +5,; +5~ +5;" +5;0 + :L;j+5:сj=1
- в точке диапазона тока l ] = 0,05·IH1

- В точке диапазона тока 11 = 0,2 -Гн,

- в точке диапазона тока l ] = 1,0 -Тн,

- В точке диапазона тока 11 = 1,2 ·1н]

15
Номинальный ток первичный (1

вторичный (Тн

Диапазон тока первичного (I1
вторичного (12

Номинальное напряжение первичное (Цн

вторичное (UH

Диапазон напряжения первичного (1J
вторичного (IJ

Коэффициент мощности cos (f) (sin ЧJ)

НоминальнаянагрузкаТТ

Допустимыйдиапазон нагрузки ТТ

Допустимоезначение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки Т

Номинальная нагрузка ТН

Допустимый диапазон нагрузки ТН

Допустимое значение cos Ф2 ВО вторичной цепи нагрузки Т

Доверительные границы допускаемой относительной погr~
результата измерений количества активной электрической'

при доверительной вероятности 0,95:

1 I

5w = ±l,l· ~ 5} +5(; +5~ +5~, +5;0 +:L;/ +5:с
}=I

- в точке диапазона тока l ] = 0,05·1н]

- В точке диапазона тока 11 = 0,2 ·1Нl

- в точке диапазона тока l ] = 1,0 -Тн,

- В точке диапазона тока 1[ = 1,2 -Гн,



-
ешности

)Й

sin<p=O,6 sin<pc=O,87

±2.44 ±2.35

±1.73 ±1.70

±1.57 ±1.55

±1.57 ±1.55

fl) 750 А
12) lА

1) 37.5 ..900 А
) 0.05 ..1.2 А

:11) 110000 Эt

~2) 100 Эt

J[) 99000.. 121000Эt
Jz) 90 ..110 Эt

0.8 .. 1.0
20 БА
5..20 БА

Т 0.8 .. 1.0
400 ВА
100..400 БА

Н 0.8 ..1.0
ешности

энергии

cos<p=l coscp=O,,8 cos<p=O,5

±1.27 ±1.42 ±2.07

±I.о4 ±1.O4 ±1.53

±О.99 ±1.O6 ±1.41

±О.99 ±1.O6 ±1.41

ешности

й

sin<p=O,6 sin<p=O,87

±1.68 ±1.66

±1.48 ±1.47

±1.44 ±1.43

±1.44 ±1.43

1) 600 А
2) lА

) 30..720 А
) 0.05 ..1.2 А

1) 110000 Эt

2) 100 Эt

1) 99000.. 121000Эt
2) 90 ..11О Эt

0.8 .. 1.0
30 БА
7.5 ..30 БА

Г 0.8 .. 1.0
400 БА

узки Т

узки Г

первичного (I
вто ичного 12

первичный (11
вто ичный (11

первичного (1
вторичного (1

первичное (U!
вторичное (U]

первичный (Тн

вто ичный (Тн

первичного (Il
вто ичного (12

первичного (1.]
вторичного (О

первичное (UH
вторичное (UH

- в точке диапазона тока 11 = 1,2 .lн1

Диапазон тока

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Диапазон напряжения

- в точке диапазона тока 1[ = 0,2 -Гн,

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества реактивной электрическо

энергии при доверительной вероятности 0,95:

I

5w = ±l,l· 5} + 5(~ + 5~ + 5~, + д';о +:L ~) + 5:,
/=1

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 -Гн,

- в точке диапазона тока [[ = О,О5·1НI

1

в; =±l,l· 5} +5(~ +5~ +5~, +5;0 + :L~J +5:,
/=1

- в точке диапазона тока 1[ = 1,0 -Гн,

- в точке диапазона тока 11 = 1,2 -Гн,

- в точке диапазона тока 1[ = 0,05·1н\

- в точке диапазона тока 11 = 0,2 -Гн,

- в точке диапазона тока 1[ = 1,0 ·IНl

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества реактивной электрическс

энергии при доверительной вероятности 0,95:
1

5w = ±l,l· 5} + 5~ + 5~ + 5y~, + 5,20 +L ~) + 5:,
J=l

- в точке диапазона тока 11 = 0,2 -Тн,

- в точке диапазона тока 11 = 0,05·1Нl

Номинальный ток

- в точке диапазона тока 11 = 1,2 -Тн.

Диапазон тока

Номинальное напряжение

Диапазон напряжения

16
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о

о

н

н

100..400 ВА-
~H 0.8 ..1.0
ешности

энергии

coscp=l cosep=O.,8 coscp=O,5

±!.91 ±2.53 ±4.59

:1:1.27 ±1.27 ±2.57

±1.11 ±1.29 ±1.98

±1.11 ±1.29 ±1.98

ешности

й

siпср=О,б sincp=O,87

±2.44 ±2.35

±1.73 ±1.70

±1.57 ±1.55

±1.57 ±1.55

1) 1000 А
2) lА

]) 50..1200 А
2) 0.05 ..1.2 А

]) 220000 ffi
2) 10О ffi
]) 198000 ..242000ffi
2) 90..110 ffi

0.8 .. 1.0
30 ВА
7.5 ..30 ВА

Т 0.8 .. 1.0
400ВА

100..400 ВА
Н 0.8 ..1.0
ешносги

энергии

coscp=l coscp=O,8 coscp=O,5

±1.91 ±2.52 ±4.59

±1.27 ±1.27 ±2.56

±1.11 ±1.28 ±1.97

±1.11 ±1.28 ±1.97

:шности

й

siпср=О,б sincp=O,87

±2.43 ±2.35

±1.73 ±1.69

±1.56 ±1.54

±1.56 ±1.54

GOO;A

)

)

г

г

н

н

Допустимый диапазон нагрузки ТН

Допустимое значение cos СР2 во вторичной цепи нагрузки l
Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества активной электрической

при доверительной вероятности 0,95:
1

5w =±1,1.~5} +5[7 +5~ +5;, +5е
2() +L~) +5:е

/=]

- в точке диапазона тока 1] = 0,05·1н]

- В точке диапазона тока 11 = 0,2 -Гн,

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 -Гн,

- В точке диапазона тока 11 = 1,2 ·IНl

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества реактивной электрическ

энергии при доверительной вероятности 0,95:

liw ~ ±l,l· ~li! +Ii~ +Ii~ +Ii~ +Ii,'о +t; j +д~
- в точке диапазона тока 1] = 0,05·1Нl

- В точке диапазона тока 1] = 0,2 Тн,

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 -Гн,

- В точке диапазона тока 11 = 1,2 ·IН1

Номинальный ток первичный (1
вторичный (1],

Диапазон тока первичного (1
вторичного (1

Номинальное напряжение первичное (И

вторичное (И

Диапазон напряжения первичного (1
вторичного (1

Коэффициент мощности cos CD (sin ер)

Номинальная нагрузка ТТ

Допустимый диапазон нагрузки ТТ

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки r

Номинальная нагрузка ТН

Допустимый диапазон нагрузки ТН

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки r

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества активной электрической

при доверительной вероятности 0,95:
18

Ii ~±ll.~J'+J'+J'+J'+J' +t, +д'w , 1 и е пл е.О. С.; ус

)=1

- В точке диапазона тока 1] = 0,05·1н]

- В точке диапазона тока 11 = 0,2 -Тн,

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 ·1н]

- В точке диапазона тока 1] = 1,2 -Гн,

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества реактивной электрическ

энергии при доверительной вероятности 0,95:
1

в; =±1,1.~512 +5[7 +5~ +5~, +5с
2

0 +L~j +5:е
;=1

- в точке диапазона тока 11 = 0,05·1Н1

- В точке диапазона тока 11 = 0,2 ·IНl

- в точке диапазона тока 1] = 1,0 -Гн.

- В точке диапазона тока 1] = 1,2 -Тн,

1" ~ ~ <т

1'1 гтггс -т



вторичный (IН2) ]А

Диапазон тока первичного (1[) 100..2400 А
вторичного (12) 0.05 ..1.2 А

Номинальное напряжение первичное (UHI) 1] 000091
вторичное (UH2) 100 \Н

Диапазон напряжения первичного (О 1) 99000 ..121000 91
вторичного (02) 90..11091

Коэффициент мощности cos ф (sin ер) 0.8 .. 1.0

Номинальная нагрузка ТТ 30 ВА-
Допустимый диапазон нагрузки ТТ 7.5 ..30 ВА

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки ТТ 0.8 .. ].0

Номинальная нагрузка ТН 400 ВА-
Допустимый диапазон нагрузки ТН ]00..400 ВА

Допустимое значение cos ер2 во вторичной цепи нагрузки lJ:i 0.8 ..1.0
Доверительные границы допускаемой относительной погрешности

результата измерений количества активной электрической энергии

при доверительной вероятности 0,95:
coscp=1 coscp=0,8 coscp=0,5

б" ~ ±1,1)б,' +б~ + б~ +«: + б,',
1

+ I ~; + 5:с
;=1

- в точке диапазона тока 11 = О,О5·1НI ±1.91 ±2.53 ±459

... - в точке диапазона тока 11 = 0,2 -Гн, ±1.27 ±1.27 ±2.57

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 -Гн, ±1.11 ±1.29 ±1.98

- в точке диапазона тока 11 = 1,2 -Тн, ±].11 ±1.29 ±1.98

Доверительные границы допускаемой относительной погрешности

результата измерений количества реактивной электрической

энергии при доверительной вероятности 0,95:
siпср=О,б sincpo=0,87

г 1

5w = ±l,l· ~ 52+52+52+52+52 +I2 +52
J U е ~ с.о. CJ ус

J=1

- В точке диапазона тока ]1 = 0,05·IHI ±2.44 ±2.35

- в точке диапазона тока 11 = 0,2 ']Нl ±1.73 ±1.70

- в точке диапазона тока ]1 = ],0 ·IНl ±1.57 ±1.55

- в точке диапазона тока ]1 = 1,2 ']н] ±1.57 ±1.55

20
Номинальный ток первичный (IHJ) 2000 А

вторичный (IН2) ]А

Диапазон тока первичного (] [) ]00 ..2400 А
вторичного (]2) 0.05 .. ].2 А

... Номинальное напряжение первичное (OHI) 22000091
вторичное (H~2) ]0091

Диапазон напряжения первичного(П [) ]98000..24200091
вторичного (Н2) 90..1]0 \Н

Коэффициентмощностиcos ф (sin Ф) 0.8 .. 1.0
Номинальная нагрузка ТТ 30ВА

Допустимый диапазон нагрузки ТТ 7.5 ..30 ВА
Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки ТТ 0.8 .. 1.0
Номинальная нагрузка ТН 400 ВА
Допустимый диапазон нагрузки ТН

-
100..400 ВА

Допустимое значение cos Ф2 во вторичной цепи нагрузки ТВ 0.8 .. ].0
Доверительные границы допускаемой относительной погр~шности
результата измерений количества активной электрической энергии

при доверительной вероятности 0,95:
1

coscp=l coscp=0,8 coscp=0,5

5w =±1,1.~5? +5~ +5~ +5~l +5~() + I ~} +5:с
j=1

- в точке диапазона тока ]1 = 0,05·]н) ±1.91 ±2.52 ±4.59

- в точке диапазона тока ]1 = 0,2 ,]н! ±1.27 ±1.27 ±2.56

- в точке диапазона тока ]1 = ],0 -Тн, ±111 ±1.28 1:197

- в точке диапазона тока 11 = ],2 -Тн, ±1.11 ±1.28 ±:1.97



-
ешности

)Й

sil1ср=О,б Sil1Cp'=O,87

±2.43 ±2.35

±1.73 ±1.70

±1.56 ±1.54

±1.56 ±1.54

11) 2000 А
12) 1А

1) 100..2400 А
2) 0.05 ..1.2 А
н.) 11000091
Н2) 10091
J1) 99000 ..121000 \Н

J2) 90..11091
0.8 .. 1.0
30 БА-
7.5 ..30 БА

~T 0.8 .. 1.0
400 БА
100..400 БА

[{ 0.8 ..1.0
ешности

энергии

coscp=l coscp=O,8 coscp=O,5

±1.91 ±2.52 ±4.59

±1.26 ±1.26 ±2.56

±1.10 ±1.28 ±[.97

±1.10 ±1.28 ±1.97

ешности

й

sil1ср=О,б Sil1cp=O,87

±2.43 ±2.35

±1.7З ±1.69

±1.56 ±1.54

±1.56 ±1.54

1) 2000 А
2) 1А

) 100..2400 А
) 0.05 .. ].2 А

1) 50000091
:2) 10091
1) 450000..550000 91
2) 90..11о 91

0.8 .. 1.0
30 БА
7.5 ..30 БА

Т 0.8 .. 1.0
400 БА

узки 11

узки Т

первичного О

вто ичного О

первичный (1]
вто ичный 01

первичного (1.
вторичного (1.

первичное (UI
вторичное (U

первичного (1]
вторичного (О

первичный (Гн

вто ичный (lн

первичного О,

вто ичного (12
первичное (Uн

вторичное (UH

Диапазон тока

Номинальное напряжение

Номинальный ток

- в точке диапазона тока 11 = 1,2 -Гн,

Диапазон напряжения

- в точке диапазона тока 1, = 0,2 -Тн,

- в точке диапазона тока 1[ = 1,2 -Гн,

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 -Гн,

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 -Тн,

- в точке диапазона тока 11 = 0,05·1н,

I

1511' =±l,l· д} +д[~ +д~ +д~l +д(2() +I~J +д:с
J~1

- в точке диапазона тока 11 = 0,05·1н,

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества реактивной электрическо

энергии при доверительной вероятности 0,95:
I

дw = ±1,1. д} + д(~ + д~ + в: + 15(20 +I ~} + д:с
j~1

- в точке диапазона тока 11 = 0,2 -Гн,

- в точке диапазона тока 11 = 1,0 -Тн,

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества реактивной электрическ.

энергии при доверительной вероятности 0,95:
I

дw = ±l,l· д} + д[~ + д~ + д~l + д(2() +I ': + д)~c
J~1

- в точке диапазона тока 1, = 0,2 -Гн,

- в точке диапазона тока 11 = 0,05·1Нl

Номинальное напряжение

Номинальный ток

- в точке диапазона тока 1[ = ],2 -Гн,

Диапазон тока

Диапазон напряжения
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100..400 БА

i 0.8 ..1.0
шности

энергии

coscp=l coscp=O,8 coscp=O,5

±1.91 ±2.53 ±4.59

±1.27 ±1.27 ±2.57

±1.11 ±129 ±1.98

±1.1\ ±1.29 ±1.98

шности

й

sincp=O,6 sincpc=O,87

±2.44 ±2.35

±1.73 ±1.70

±1.57 ±1.55

±1.57 ±1.55

е

е

)

Допустимый диапазон нагрузки ТН

Допустимое значение cos СР2 во вторичной цепи нагрузки Т

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества активной электрической

при доверительной вероятности 0,95:
1

~vv =±1,1.~5} +5~ +5~ +5~, +5;0 + L ~} +5:с
1=)

- в точке диапазона тока 11 = 0,05·1H]

- В точке диапазона тока 1) = 0,2 ·1H!

- в точке диапазона тока 1! = 1,0 ·1H)

- В точке диапазона тока 1] = 1,2 ·1н)

Доверительные границы допускаемой относительной погр

результата измерений количества реактивной электрическ:

энергии при доверительной вероятности 0,95:

I I

5w =±1,1.~ 5} +5(7 +5~ +5;л +5с
2

0 + L~j +5:,
1=)

- в точке диапазона тока 1) = 0,05·1н!

- В точке диапазона тока 1) = 0,2 ·lн)

I
- в точке диапазона тока 11 = 1,0 -Гн,

- В точке диапазона тока 11 = 1,2 ·IНl

в формулах приведены следующие обозначения:

61(5.20, 100) - пределы относительной погрешности измерения тока 1'1' при значениях

тока нагрузки сети 5, 20 и 100 % от номинального значения, %;

- пределы относительной погрешности измерения напряжения 1'Н , %;

6с о (5, 20,100) - пределы основной относительной погрешности счетчика при значениях

тока нагрузки сети 5, 20 и 100 % от номинального значения за 30

60 (5,20, 100)

минутный интервал измерения, %;

- пределы относительной погрешности схемы подключения счетчика,

вызванной угловыми погрешностями 1'1' и 1'Н, %;

- относительная погрешность из-за потерь напряжения в линии соединения

счетчика с 1'Н, %;

пределы дополнительной относительной погрешности счетчика,

вызванной изменением напряжения, %

пределы дополнительной относительной погрешности счетчика,

вызванной изменением температуры окружающего воздуха, %

пределы дополнительной относительной погрешности счетчика,

вызванной изменением магнитного поля, %

пределы дополнительной относительной погрешности счетчика,

вызванной изменением частоты сети, %

6т пределы относительной погрешности измерения 30-ти минутного

интервала времени, %



- пределы относительной погрешности, обусловленной устройством сбора

и передачи данных, %

Общее число измерительных каналов в АИИС 22

Способ измерения активной электрической энергии автоматически

Способ измерения реактивной электрической энергии , автоматически

Способ измерения времени и интервалов времени автоматически

Цикличность измерения активной электрической энергии автоматическая, интервал 30 минут

Цикличность измерения реактивной электрической энергии автоматическая, интервал 30 минут

Возможность сбора результатов измерения автоматически

Возможность сбора состояний средств измерения автоматически

Цикличность сбора результатов измерений и состояний СИ автоматическая, интервал 30 минут

Хранение информации в профиле нагрузки счетчика " автоматически

Глубина хранения профиля нагрузки в счетчике " более 35 суток

Глубина хранения информации при отключении питания " не менее 1 года

Коррекция текущего времени в счетчиках электрической энергии и УСПД автоматически

Защита информации при параметрировании счетчика , реализована с помощью пароля

Защита информации при параметрировании уСпд реализована с помощью пароля

Защита передачи информации от счетчиков в уСпд реализована с помощью пароля

Резервное электрическое питания счетчиков электрической энергии выполнено

Возможность считывания информации со счетчика автономным способом предусмотрены

Возможность визуального контроля информации на счетчике , имеется

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий:

- фактов параметрирования счетчика имеется

- фактов пропадания напряжения имеется

- фактов коррекции времени имеется

Нормальные условия эксплуатации:

- напряжение питающей сети переменного тока (220 ± 4,4) В (ИВКЭ)

- частота питающей сети (50 ± 0,4) Гц (ИВКЭ)

-температура: от -бО.ООС до +40.0'С (для ТВ и ТТ)

.....................................................от +150С до +25
0С

(для счетчиков)

......................................................от + 15
0С

дО +25'С (для ИВКЭ)

- относительная влажность воздуха (70±5) %
- атмосферное давление (750±30) мм рт.ст,

Рабочие условия эксплуатации:



- напряжение питающей сети переменного тока (220±10) В (ИВКЭ)

- частота питающей сети (50 ± 0,4) Гц (ИВКЭ)

- температура:
..............................................от от -60.0'С до +40.0

0С

(для ТН и ТТ)

...................................................... от +5 0С до +35
0С

(для счетчиков)

......................................................от +100С до +35
0С(для

ИВКЭ)

- относительная влажность воздуха (70±10) %
- атмосферное давление (750:±:30) мм РТ.ст.

Средняя наработка на отказ 35000 ч

Средний срок службы 10 лет



ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации

АИИС.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Комплектность АИИС

Количество

3 шт.

бшт.

3 шт.

24шт.

24шт.

4шт.

3 шт.

бшт.

51 шт.

2шт.

,-Р4В4 20 шт.

,-Р4В3 2шт.

21 шт.

2шт.

1 комплект

1 комплект

1 шт.

2-12-G 1 шт
иемника 1 шт.

1 шт.

1 экземпляр

1 экземпляр

l

г

(

р

Наименование

Знешний адаптер резервного питания для счетчиков

Измерительный трансформатор тока типа ТФНКД-500-П

Измерительный трансформатор тока типа ТФЗМ 220Б-IV У1

Измерительный трансформатор тока типа ТФМ-110

Измерительный трансформатор тока типа ТФЗМ-110Б-1 У1

Измерительный трансформатор тока типа ТФНД-110М

Измерительный трансформатор тока типа ТЛМ-1О

Измерительный трансформатор напряжения типа НКФ-500

Измерительный трансформатор напряжения типа НКФ-220

Измерительный трансформатор напряжения типа НКФ-11 О

Измерительный трансформатор напряжения типа НАМИ-1 О

Счетчик электроэнергии многофункциональный типа EA02RA

Счетчик электроэнергиимногофункциональныйтипа EA02RA

Разветвительинтерфейса RS 485, ПР-3
Оборудование IР-канала связи

Аппаратура спутниковой связи «Гонец»

Шкаф для установки компонентов АСКУЭ НКУ

Устройство сбора и передачи данных, RTU 325-Е1-512-М3-В8-

Устройство синхронизации системного времени на базе GРS-п]

Источник бесперебойного питания

Руководство по эксплуатации

Методика поверки



ПОВЕРКА

Поверка АИИС проводится по документу «ГСИ. Система автоматизированная

информационно-измерительная - АИИС КУЭ «ПС 500 кВ Балашовская», Методика поверки 03107­

59073365-05 МП».

Перечень основных средств поверки:

- средства поверки измерительных трансформаторов напряжения по ГОСТ 8.216-88 и/или МИ

2845-2003, МИ 2925-2005;

- средства поверки измерительных трансформаторов тока по ГОСТ 8.217-2003;

- средства поверки счетчиков электрической энергии в соответствии с методикой поверки на

многофункциональные микропроцессорные счетчики электрической энергии;

- средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с утвержденным документом

'Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях

эксплуатации»;

- средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с утвержденным документом

«Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях

эксплуатации».

- средства измерений падения напряжения в линии соединении счетчика с ТН в соответствии с

утвержденным документом «Методика выполнения измерений падения напряжения в линии

соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации»

- средства измерений в соответствии с утвержденным документом «Методика выполнения

измерений профилей электроэнергии, передачи информации и вычисления приращений

электрической энергии за 30-ти минутные интервалы времени в условиях эксплуатацию>

- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками

системы;

- GPS приемник сигналов точного времени.

Межповерочный интервал - 4 года.



НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические

условию>.

ГОСТ 26035-83 «Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие

технические условия».

ГОСТ Р 8.596-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные

положения"

Техническая документация на систему автоматизированнуюинформационно-и:змерительную­
АИИС КУЭ «ПС 500 кВ Балашовская»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип система автоматизированная информационпо-измерительная - АИИС КУЭ «ПС 500 кВ

Балашовская» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в

частоящем описании типа, и метрологически обеспечена в эксплуатации.

Изготовитель:

000 «Энсис Технологии»

111250 Россия, Москва, проезд завода «Серп и Молот», д. 6
Телефон: (095)797-99-66
Факс: (095)797-99-67
www.ensyst.ru

Заявитель: НП «Росиспытания»

Адрес юридический: 117421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 40
Адрес почтовый: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 27, стр. 1
Адрес фактический: 119362, г. Москва, Г-361, ул. Озерная, д. 46
Телефон: (095) 781-48-99
Факс: (095) 781-48-99


