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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого  
учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Нижневартовская Энергосбытовая 
компания» 
 
Назначение средства измерений 

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Нижневартовская Энергосбытовая компания» (далее – 
АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности, 
сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации. 

 
Описание средства измерений 

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, трёхуровневую 
автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией 
измерений. 

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни: 
1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (далее – ИИК), которые 

включают в себя трансформаторы тока (далее – ТТ), трансформаторы напряжения (далее – ТН) 
и счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее – счетчики), вторичные измерительные 
цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические 
характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблицах 3, 4. 

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки  
(далее – ИВКЭ), включающий в себя устройства сбора и передачи данных (далее – УСПД), 
каналообразующую аппаратуру. 

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (далее – ИВК), состоящий из 
двух подуровней. Каждый подуровень включает в себя серверы баз данных (СБД ИВК подуровня 
№ 1, СБД ИВК подуровня № 2), установленное на них программное обеспечение (далее – ПО) 
ПК «Энергосфера», автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), совокупность 
аппаратных, каналообразующих и программных средств, выполняющих сбор информации с 
нижних уровней, её обработку и хранение. Также в состав ИВК входят: сервер АО «ЕЭСнК» с 
установленным серверным ПО на основе комплекса аппаратно-программного для автоматизации 
учета энергоресурсов «ТЕЛЕСКОП+» (далее – ПО «ТЕЛЕСКОП+»), радиосервер точного 
времени и УСПД, установленное на ПС 110 кВ «Антипино». 

ИВК предназначен для автоматизированного сбора и хранения результатов измерений, 
состояния средств измерений, подготовки и отправки отчетов в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и 
другим заинтересованным лицам. 
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Измерительные каналы (далее – ИК) №№ 1.1, 1.2, 1.4 – 1.25, 1.27 – 1.45, 1.48 – 1.50, 1.52 
– 1.56, 1.59, 1.60, 1.62, 1.63, 1.65 – 1.69, 1.71 – 1.141, 1.146, 1.147, 1.149 – 1.166, 2.1 – 2.20 состоят 
из трёх уровней. 

Измерительные каналы ИК №№ 1.142 – 1.145, 1.167-1.169, 1.173-1.178 состоят из двух 
уровней. 

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами 
в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на 
соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные 
значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям 
силы и напряжения электрического тока в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные 
значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период 
реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной 
мощности. 

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, 
вычисляется для интервалов времени 30 мин. 

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее 
значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 
30 мин. 

Цифровой сигнал с выходов счетчиков, установленных на измерительных каналах 
№№ 1.1, 1.2, 1.4 – 1.25, 1.27 – 1.45, 1.48 – 1.50, 1.52 – 1.56, 1.59, 1.60, 1.62, 1.63, 1.65 – 1.69, 1.71 
– 1.141, 1.146, 1.147, 1.149 – 1.166 по проводным линиям связи интерфейса RS-485 поступает на 
вход соответствующего УСПД, где осуществляется сбор, обработка и хранение измерительной 
информации, ее накопление и передача накопленных данных на верхний уровень системы СБД 
ИВК подуровня № 2. 

Репликация данных коммерческого учёта по ИК №№ 1.1, 1.2, 1.4 – 1.25, 1.27 – 1.45, 1.48 
– 1.50, 1.52 – 1.56, 1.59, 1.60, 1.62, 1.63, 1.65 – 1.69, 1.71 – 1.141, 1.146, 1.147, 1.149 – 1.166 из базы 
данных (далее – БД) СБД ИВК подуровня № 2 в БД СБД ИВК подуровня № 1 осуществляется по 
протоколу HTTP, с использованием выделенного канала сети провайдера Internet. 

Цифровой сигнал с выходов счетчиков, установленных на ИК №№ 2.1 – 2.20 по 
проводным линиям связи интерфейса RS-485 поступает на вход соответствующего УСПД, где 
осуществляется сбор, обработка и хранение измерительной информации, ее накопление и 
передача накопленных данных с помощью беспроводных каналов сотовой связи стандарта 
GSM/GPRS на верхний уровень системы СБД ИВК подуровня № 1. 

Цифровой сигнал с выходов счетчиков, установленных на ИК №№ 1.142, 1.144, 1.167-
1.169, 1.173-1.178 по беспроводным каналам сотовой связи стандарта GSM/GPRS (с помощью 
внешних и внутренних модемов) поступает на верхний уровень системы БД СБД ИВК подуровня 
№ 1. 

Цифровой сигнал с выходов счетчиков, установленных на ИК №№ 1.143, 1.145, 
поступает на сервер АО «ЕЭСнК». От сервера АО «ЕЭСнК» данные поступают в БД СБД ИВК 
подуровня № 1 в автоматическом режиме в виде готовых XML-формата 80020/80030 по каналу 
связи с протоколом TCP/IP сети Internet. 

СБД ИВК подуровня № 1 при помощи программного обеспечения осуществляет 
вычисление электроэнергии и мощности с учётом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, 
резервное копирование, формирование, хранение поступающей информации и оформление 
отчётных документов. 

Передача информации в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и другим заинтересованным лицам 
осуществляется от БД СБД ИВК подуровня № 1 или АРМ в автоматическом режиме. 

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает 
уровень ИИК, ИВКЭ и ИВК.  
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Время СБД ИВК подуровня № 2, синхронизируется от времени УСПД, установленного 
на ПС 110 кВ «Антипино». УСПД оснащено встроенным приемником сигналов точного времени 
(ГЛОНАСС/GРS). Корректировка времени СБД ИВК подуровня № 2 происходит один раз в сутки 
при расхождении времени сервера и УСПД на величину более чем ±1 с. Коррекция часов СБД 
ИВК подуровня № 1 с часами СБД ИВК подуровня № 2 происходит один раз в сутки при 
расхождении времени СБД ИВК подуровня № 1 и СБД ИВК подуровня № 2 на величину более 
чем ±1 с. 

Время УСПД, включенных в состав ИК №№ 1.1, 1.2, 1.4 – 1.25, 1.27 – 1.45, 1.48 – 1.50, 
1.52 – 1.56, 1.59, 1.60, 1.62, 1.63, 1.65 – 1.69, 1.71 – 1.141, 1.146, 1.147, 1.149 – 1.166, 
синхронизируется от времени СБД ИВК подуровня № 2. Коррекция часов УСПД с часами СБД 
ИВК подуровня № 2 происходит один раз в сутки при расхождении времени сервера и УСПД на 
величину более чем ±1 с. 

Время УСПД, включенных в состав ИК №№ 2.1 – 2.20, синхронизируется от времени 
СБД ИВК подуровня № 1. Коррекция часов УСПД с часами СБД ИВК подуровня № 1 происходит 
один раз в сутки при расхождении времени сервера и УСПД на величину более чем ±1 с. 

Часы счетчиков ИК №№ 1.1, 1.2, 1.4 – 1.25, 1.27 – 1.45, 1.48 – 1.50, 1.52 – 1.56, 1.59, 1.60, 
1.62, 1.63, 1.65 – 1.69, 1.71 – 1.141, 1.146, 1.147, 1.149 – 1.166 синхронизируются от 
соответствующих УСПД. Коррекция часов счётчиков происходит не реже одного раза в сутки 
при расхождении времени счетчиков и УСПД на величину более чем ±1 с. 

Часы счетчиков ИК №№ 2.1 – 2.20 синхронизируются от соответствующих УСПД. 
Коррекция часов счётчиков происходит не реже одного раза в сутки при расхождении времени 
счетчиков и УСПД на величину более чем ±1 с. 

Часы счетчиков ИК №№ 1.142, 1.144, 1.167-1.169, 1.173-1.178 синхронизируются от СБД 
ИВК подуровня № 1. Коррекция часов счётчиков происходит не реже одного раза в сутки при 
расхождении времени счётчиков и СБД ИВК подуровня № 1 на величину более чем ±1 с. 

Время сервера АО «ЕЭСнК», синхронизируется от радиосервера точного времени РСТВ-
01-01. Сличение времени сервера и РСТВ-01-01 происходит ежесекундно. При превышении 
порога ±1 с происходит коррекция времени сервера АО «ЕЭСнК».  

Часы счетчиков ИК №№ 1.143, 1.145 синхронизируются от сервера АО «ЕЭСнК». 
Коррекция часов счётчиков происходит не реже одного раза в сутки при расхождении времени 
счётчиков и сервера АО «ЕЭСнК» на величину более чем ±1 с. 

Журналы событий счётчиков, УСПД и СБД отражают: время (дата, часы, минуты, 
секунды) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах 
корректируемого и корректирующего устройств в момент, непосредственно предшествующий 
корректировке. 

Нанесение знака поверки и заводского номера на АИИС КУЭ не предусмотрено. 
Заводской номер АИИС КУЭ: 004 
 

Программное обеспечение 

В АИИС КУЭ используется ПО ПК «Энергосфера», ПО «ТЕЛЕСКОП+», в состав 
которых входят модули, указанные в таблицах 1, 2. ПО ПК «Энергосфера» ПО «ТЕЛЕСКОП+» 
обеспечивают защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в 
соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование 
данных, обеспечиваемое программными средствами ПО ПК «Энергосфера», ПО 
«ТЕЛЕСКОП+». 
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Таблица 1 – Идентификационные данные ПО ПК «Энергосфера» 
Идентификационные признаки Значение 

Идентификационное наименование 
ПО 

ПК «Энергосфера» 
Библиотека pso_metr.dll 

Номер версии (идентификационный 
номер) ПО 

Не ниже 6.5 

ПО СБД подуровня № 1 
Цифровой идентификатор ПО cbeb6f6ca69318bed976e08a2bb7814b 
Алгоритм вычисления цифрового 
идентификатора ПО 

MD5 

ПО СБД подуровня № 2 
Цифровой идентификатор ПО cbeb6f6ca69318bed976e08a2bb7814b 
Алгоритм вычисления цифрового 
идентификатора ПО 

MD5 

 
Таблица 2 – Идентификационные данные ПО «ТЕЛЕСКОП+» 
Наименование  
программного обеспечения 

Сервер сбора данных АРМ Энергетика Пульт диспетчера 

Идентификационное  
наименование ПО 

SERVER_MZ4.dll ASKUE_MZ4.dll PD_MZ4.dll 

Номер версии ПО  
(идентификационный номер)  

не ниже 1.0.1.1 не ниже 1.0.1.1 не ниже 1.0.1.1 

Цифровой идентификатор ПО 
f85lb28a924da7cde6a5

7eb2ba15af0c 
cda718bc6d123b63a8

822ab86c275lca 
2b63c8c01bcd61c4
f5b15e097flada2f 

Алгоритм вычисления  
цифрового идентификатора ПО 

MD5 MD5 MD5 

 
ПО ПК «Энергосфера», ПО «ТЕЛЕСКОП+» не влияют на метрологические 

характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 2. 
Уровень защиты ПО ПК «Энергосфера», ПО «ТЕЛЕСКОП+» от непреднамеренных и 

преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. 
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Основные технические характеристики ИК приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Основные технические характеристики ИК 

Наименование характеристики Значение 
1 2 

Количество измерительных каналов 184 
Нормальные условия: 

параметры сети: 
- напряжение, % от Uном 
- ток, % от Iном 

- частота, Гц  
- коэффициент мощности cos 
- температура окружающей среды, оС 
- для счётчиков активной энергии: 
ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94, ГОСТ31819.22-2012 
-для счётчиков реактивной энергии: 
ГОСТ Р 52425-2005, ГОСТ 31819-2012 
ГОСТ 26035-83 

 
 

от 99 до 101 
от 100 до 120 

от 49,85 до 50,15 
0,9 

от +21 до +25 
 

от +21 до +25 
от +18 до +22 

Условия эксплуатации: 
параметры сети: 

- напряжение, % от Uном 
- ток, % от Iном

 

- коэффициент мощности 
- частота, Гц 
- температура окружающей среды для ТТ и ТН, оС 
- температура окружающей среды в месте расположения 

счетчиков, оС: 
- температура окружающей среды в месте расположения 

сервера, оС 
- температура окружающей среды в месте расположения 

УСПД, оС 

 
 

от 90 до 110 
от 2(5) до 120 

от 0,5 инд до 0,8 емк 
от 49,6 до 50,4 
от -40 до +40 

 
от -20 до +55 

 
от +10 до +30 

 
от -10 до +50 

Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: 
Счетчики: 

 
 

Mеркурий 230 ARТ2-00 РQRSIDN (рег. № 23345-07) 
- среднее время наработки на отказ, ч, не менее: 
- среднее время восстановления работоспособности, ч 

Mеркурий 230 ARТ2-00 РRIDN (рег. № 23345-04); СЭТ-
4ТM.02.0-02, СЭТ-4ТM.02.2-14, СЭТ-4ТM.02.2-12, СЭТ-4ТM.02.2-13 
(рег. № 20175-01) 

- среднее время наработки на отказ, ч, не менее: 
- среднее время восстановления работоспособности, ч 

СЭТ-4ТM.03 (рег. № 27524-04) 
- среднее время наработки на отказ, ч, не менее: 
- среднее время восстановления работоспособности, ч 

СЭТ-4ТM.03M, СЭТ-4ТМ.03М.01 (рег. № 36697-12) 
- среднее время наработки на отказ, ч, не менее: 
- среднее время восстановления работоспособности, ч 
 

 
150000 

2 
 
 
 

90000 
72 

 
90000 

2 
 

165000 
2 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 

СЭТ-4ТM.03M, СЭТ-4ТМ.03М.01 (рег. № 36697-17) 
- среднее время наработки на отказ, ч, не менее: 
- среднее время восстановления работоспособности, ч 

СЭТ-4ТM.03M, СЭТ-4ТМ.03М.01 (рег. № 36697-08) 
- среднее время наработки на отказ, ч, не менее: 
- среднее время восстановления работоспособности, ч 

MИР С-03.05D-EQТLBMN-RG-1Т-Н (рег. № 58324-14), MИР С-
07.05S-230-5(10)-G-Q-G-D (рег. № 61678-15) 

- среднее время наработки на отказ, ч, не менее: 
- среднее время восстановления работоспособности, ч 

MИР С-03.05D-EQТLBMN-RG-1Т-L (рег. № 76142-19) 
- среднее время наработки на отказ, ч, не менее: 
- среднее время восстановления работоспособности, ч 

M2M-3-1/2-100D-2G-RS (рег. № 79481-20) 
- среднее время наработки на отказ, ч, не менее: 
- среднее время восстановления работоспособности, ч 

 

220000 
2 
 

140000 
2 
 
 

290000 
2 
 

320000 
2 
 

262000 
2 
 

- среднее время восстановления работоспособности, ч 2 
УСПД: 

- среднее время наработки на отказ не менее, ч 
для УСПД ЭКОM-3000 75000 
- среднее время восстановления работоспособности, ч 24 

Сервер: 
- среднее время наработки на отказ, ч, не менее 
- среднее время восстановления работоспособности, ч 

70000 
1 

Глубина хранения информации 
Счетчики: 

- тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, 
сутки, не менее 

- при отключении питания, лет, не менее 
УСПД: 

- суточные данные о тридцатиминутных приращениях 
электропотребления по каждому каналу и электропотребление за 
месяц по каждому каналу, суток, не менее  

- сохранение информации при отключении питания, лет, не 
менее  

Сервер:  
- хранение результатов измерений и информации состояний 

средств измерений, лет, не менее 

114 
45 

 
 
 

45 
 

10 
 
 

3,5 
 

Надежность системных решений: 
– защита от кратковременных сбоев питания сервера и УСПД с помощью источника 

бесперебойного питания; 
– резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может 

передаваться в организации–участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной 
почты и сотовой связи. 
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В журналах событий фиксируются факты: 
– журнал счётчика:  

– параметрирования; 
– пропадания напряжения; 
– коррекции времени в счетчике; 

– журнал УСПД: 
– параметрирования; 
– пропадания напряжения; 
– коррекции времени в счетчике и УСПД; 
– пропадание и восстановление связи со счетчиком. 

Защищённость применяемых компонентов: 
– механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование: 

– счетчика;  
– промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения; 
– испытательной коробки; 
– УСПД; 
– сервера; 

– защита на программном уровне информации при хранении, передаче, 
параметрировании: 

– счетчика; 
– УСПД; 
– сервера. 

Возможность коррекции времени в: 
– счетчиках (функция автоматизирована); 
– УСПД (функция автоматизирована); 
– ИВК (функция автоматизирована). 
Возможность сбора информации: 
– о результатах измерений (функция автоматизирована). 
Цикличность: 
– измерений 30 мин (функция автоматизирована); 
– сбора 30 мин (функция автоматизирована). 
 

Знак утверждения типа 

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским 
способом. 

 
Комплектность средства измерений 

В комплект поставки АИИС КУЭ входит техническая документация на АИИС КУЭ и на 
комплектующие средства измерений. 

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Комплектность АИИС КУЭ 

Наименование Обозначение Количество, шт./экз. 
1 2 3 

Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10 70 
Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ 80 
Трансформатор тока ТОЛ 10 62 
Трансформатор тока ТВЭ-35УХЛ2 18 
Трансформатор тока ТОЛ 10-1 34 
Трансформатор тока ТЛК10-6 6 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 

Трансформатор тока ТЛМ-10 22 
Трансформатор тока ТФН-35М 4 
Трансформатор тока ТЛО-10 20 
Трансформатор тока ТОЛ-35 9 
Трансформатор тока ТОЛ-35 III 3 
Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-35-IV 3 
Трансформатор тока ТФЗМ-35А-У1 15 
Трансформатор тока ТВГ-УЭТМ® 12 
Трансформатор тока ТОЛ-10 УТ2 1 
Трансформатор тока ТОЛ-10 1 
Трансформатор тока ТЛК-10 4 
Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ 2 
Трансформатор тока ТВЛМ-10 12 
Трансформатор тока ТОЛ 11 
Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-35 III 1 
Трансформатор тока GIF 40,5 4 
Трансформатор тока ТОЛ-10-I 8 
Трансформатор тока ТВЭ-35 6 
Трансформатор тока ТШП 24 
Трансформатор тока ТОЛ 35 1 
Трансформатор тока ТФ3М35А-ХЛ1 8 

Трансформатор напряжения НАМИ-10-95УХЛ2 22 
Трансформатор напряжения НАМИ-35 УХЛ1 17 
Трансформатор напряжения НАМИТ-10 3 
Трансформатор напряжения НТМИ-6-66 2 
Трансформатор напряжения НАЛИ-СЭЩ-10 4 
Трансформатор напряжения НАЛИ-НТЗ 2 
Трансформатор напряжения НАМИ 1 
Трансформатор напряжения НАМИ-10 3 
Трансформатор напряжения НТМИ-10-66У3 4 
Трансформатор напряжения ЗНОЛ-35III 5 
Трансформатор напряжения GZF 40,5 4 
Трансформатор напряжения ЗНОЛ 1 
Трансформатор напряжения НОЛ-СЭЩ-10 6 
Трансформатор напряжения GЕF 40,5 6 

Счётчик электрической энергии 
многофункциональный 

СЭТ-4ТM.03M 69 

Счётчик электрической энергии 
многофункциональный 

Mеркурий 230 ARТ2-00 
РRIDN 

36 

Счётчик электрической энергии 
многофункциональный 

СЭТ-4ТM.02.0-02 8 

Счётчик электрической энергии 
многофункциональный 

СЭТ-4ТM.03M.01 31 

Счётчик электрической энергии 
многофункциональный 

Mеркурий 230 ARТ2-00 
РQRSIDN 

2 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 

Счётчик электрической энергии 
многофункциональный 

СЭТ-4ТM.02.2-14 11 

Счётчик электрической энергии 
многофункциональный 

СЭТ-4ТM.02.2-12 1 

Счётчик электрической энергии 
многофункциональный 

СЭТ-4ТM.02.2-13 1 

Счётчик электрической энергии 
многофункциональный 

СЭТ-4ТM.03 16 

Счётчик электрической энергии 
многофункциональный 

MИР С-03.05D-
EQТLBMN-RG-1Т-Н 

3 

Счётчик электрической энергии 
многофункциональный 

MИР С-07.05S-230-5(10)-
G-Q-G-D 

4 

Счётчик электрической энергии 
многофункциональный 

M2M-3-1/2-100D-2G-RS 1 

Счётчик электрической энергии 
многофункциональный 

MИР С-03.05D-
EQТLBMN-RG-1Т-L 

1 

Устройство сбора и передачи данных ЭКОM-3000 18 
Радиосервер точного времени РСТВ-01-01 1 

Программное обеспечение ПК «Энергосфера» 2 
Программное обеспечение «ТЕЛЕСКОП+» 1 

Методика поверки - 1 
Формуляр 13512888.411711.102.ФО 1 

 
Сведения о методиках (методах) измерений 

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности  
с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Нижневартовская Энергосбытовая компания», 
аттестованном ООО «Спецэнергопроект», уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц № RA.RU.312236 от 20.07.2017. 
 
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений 

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие 
технические условия»; 

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов  
на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»; 

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. 
Основные положения». 

 
Правообладатель 

Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовская Энергосбытовая 
компания» (ООО «НЭСКО») 
ИНН 8603109926 
Адрес: 628611, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 34-А 
Телефон: +7 (3466) 47-08-50 
Факс: +7 (3466) 47-08-84 
E-mail: nesco@gesnv.ru 

 



Лист № 39 
Всего листов 39 

 

Начальник управления обеспечения 
доступа на ОРЭ АО «ЭК «Восток» 

 В. А. Ходнев 
 

Генеральный директор 
ООО «Спецэнергопроект» 

 И.В. Шилова 
 

 

Изготовитель 

Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовская Энергосбытовая 
компания» (ООО «НЭСКО») 
ИНН 8603109926 
Адрес: 628611, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 34-А 
Телефон: +7 (3466) 47-08-50 
Факс: +7 (3466) 47-08-84 
E-mail: nesco@gesnv.ru 

 
Испытательный центр 

Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергопроект» 
(ООО «Спецэнергопроект») 
Адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 3, эт. 4, пом. I, ком. 6, 7 
Телефон: +7 (495) 410-28-81 
E-mail: info@sepenergo.ru 
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312429. 
 

 

 


